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SPRAWOZDANIE Z INSPEKCJI NR 015/01/004/19

Przedmiot kontroli: WODA DO SPOZYCIA

Zlecajacy: ~ Gminny Zaktad Ustug Komunalnych
. w Hrubieszowie z/s w Swierszczowie
Swierszczow 108
22 — 500 Hrubieszow

Zaméwienie: Umowa nr 05/19 z dnia 10.01.2019 r.

Nr zlecenia: 01/015/19

Zakres kontroli: pobranie prébek
badanie parametréw z grupy A, enterokoki

Miejsce poboru: Hydrofornia — Stefankowice — zawér czerpalny - dot.
wodociggu Stefankowice

Nr prébki: 015/01/004/19 - prébka jednorazowa

Pobranie prébek: pobranie prébek przeprowadzono zgodnie z norma

PN ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007

Data pobrania probki: 12.02.2019r.

Data rozpoczecia
i zakonczenia badan: 12.02.2019r. - 18.02.2019 r.

Wyniki badan: przedstawiono w Sprawozdaniu z badaf .
nr 01/070/PS/LM/2019, w Raporcie z badan
nr 3863/LB/2019 w zalgczeniu

Stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami:
Wyniki badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, speiniajg wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie Jako&ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U 2017 poz.2294).

POLCARGD - MEDYKA
Rzeczeznawstwo | Kortrota Towarew
w Obrocie Migdzynaradowyrm
Spotka 2 0.0

37732 MEEITKA 161

g Barbers Ropyt

Zastrzezenie: Wyniki kontroli zamieszczone w niniejszym Sprawozdaniu odnoszg sig wylgcznie do skontrolowane) partii towaru. Wyniki badar
stanowia integralng cz¢$¢ ninlejszege Sprawozdania. Sprawozdanie niniejsze moze byé powielane tylko w calosci. Wykorzystywanie lub
powielanie fragmentéw Sprawozdania wymaga pisemnej zgody Dyrektora POLCARGO-Medyka sp z 0.0.

37-732 Medyka 161, tel.: (016) 671 53 81, fax: (016) 671 53 82, e-mail: polcargo@polcargo-medyka.pl, www.polcargo-medyka.pl | ses
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Sprawozdanie z badari Nr:  01/070/PS$/LM/19

LABORATORIUM CHEMICZNE | OCHRONY SRODOWISKA w MEDYCE

tel. (0-16) 671-53-81 w. 35;  fax ‘(0~16) 671-63-82

Zleceniodawca: Dziat Inspekeji | Ochrony Srodowiska w Medyce
Nr umowy/ zamoéwienia: 01/SCI022119/PS
Zakres badan wediug umowy/ zamoéwienia nr: 01/SCI022/19/PS z dnia: 12.02.2019
Data przyjgcia probki przez LM: 12.02.2019 Strona: 1 llosé stron: 1
Datalwykenaniajbadar: 18.02.2019 Data sporzadzenia sprawozdania:  18.02.2019
Kod prébki w LM: 015/01/004/19
Numer prébki Zleceniodawey: 015/01/004/19
Opis prabki / Status prébki: Woda do spozycia / Prébka przydatna do badan.
Badanie
akredytowane / ) Norma lub procedura Jednostka Wyniki
nieakredytowa - Oznaczenie badawcza miary ( warto¢ wyniku + niepewno$é pomiaru )
ne (**)
X pH PN-EN 1SO 10523:2012 7.4 % 04..
Przewodnos$é elektryczna .,

X wlasciwa w temp. 25° C PN-EN 27888:1999 pS/em 586 =+ 18

X Barwa PN-EN SO 7887:2012 pkt. 7 mg /l Pt <5

X Metnosé PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 NTU <0,5

KU/POL/5.66
2 Ly Wyd.2 z dnia 22.01.2013 0
KU/POL/5.66
s wyd.2 z dnia 22.01.2013 g

Uwagi: Wyniki badar dotycza wylacznie w/w prébki.

Prébka zostala pobrana przez pracawnika Dziatu Inspekciji i Ochrony Srodowiska w Medyce.

Barwa: Akceptowalna, bez nieprawidlowych zmian.

Metno§&: Akceptowalna, bez nieprawidiowych zmian.

Zapach 0 (Akceptowalny), bez nieprawidtowych zmian; Smak 0 (Akceptowalny), bez nieprawidtowych zmian,
PEW - pomiar z automatyczng kompensacjg temperatury.

Zatwierdzenie PPIS w Przemyslu na wykonanie badan wody do spozycia PSK.0710-4/18 z dnia 22.03.2018.

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badan nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calo$ci.

(") Liczby po znakut sg niepewno$ciami rozszerzonymi wyrazonymi w jednestkach miary danego oznaczenia bez uwzglednienia etapu
pobierania probek, obliczonymi dla k=2, co odpowiada poziomow ufnosci okolo 95 %.Dla wynikéw ponize] (<) | powyzej (>) zakresu
metody wyniku niepewnosci nie podaje sie.

(**) znak X oznacza badanie akredytowane, akredylacia Nr AB 914.

Sporzadzii(a): Autoryzowal(a):
Kucziiystyna KIEROWNIK LABORATORIUM CHEMICZNEGD
Sprawdzit(a): i OCHRONY SRODOWISKA
H G Smigielska Monika SO0 O..(,
mgr inz. Joanna Kolacz
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40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

www.obiks.pl

OSRODEK BADAN | KONTROLI SRODOWISKA

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig

tel. 32 /1259 70 36+9 fax 32 /259 70 30 e-mail: sekretariat@obiks.pl

/g ‘ LABORATORIUM
Wy,
SN, | PCA
:\\\'\://-..___./4’ R Akredytowane w zakresie pobierania i'badania probek
e Axarorracst wod, $ciekéw, odpaddw, osadow, gleb
oraz pormaréw halasu, biogazu
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AB 213

Zleceniodawca: POLCARGO-MEDYKA Spétka z o0.0.

Rzeczoznawstwo i Kontrola Towaréw

37-732 MEDYKA 161

Badany obiekt: Woda
Miejsce pobrania: Hydrofornia Stefankowice
Inne dane: 015/01/004/19
Woda do spozycia
Prébkobiorca: Pobieranie i transport: POLCARGO (AK 010)
Data pobierania: 2019-02-12
Data dostarczenia: 2019-02-13

Numer identyfikacyjny w Laboratorium: 282200

" Katowice, 2019-02-18

Strona: 1/2
OBiKS 05/642/2019/LB

RAPORT Z BADAN NR 3863 / LB / 2019

Stan prébki: bez zastrzezen

Wynik Niepewnosé
Y Liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100 ml
Y Liczba Escherichia coli 0 jtk/100 mi
Y Liczba enterokokow katowych 0 jtk/100 ml
Y Ogélna liczba mikroorganizmoéw w 22°C 10 jtk/1 ml [6-16] jtk/ml
Numer préby 282200:
Laboratorium OBIKS Sp. z 0.0, posiada Zatwierdzenie PPIS w Katowicach do wykonywania
powyzszych badaf nr NS/HKiS/4560/Z1/109-197/2018 wydane dnia 20.11.2018.
W odniesieniu do wynikow barwy, metnosci, smaku, zapachu oraz ogélnej liczby
mikrooorganizmow w 22°C oceny nieprawidtowo$ci zmian dokonuje Zleceniodawca,
Data rozpoczgcia badan biologicznych: 13.02.2019r.
Data zakoriczenia badan biologicznych: 16.02.2019r.
KIEROWNIK KIEROWNIK \TORIUM
Pracorg ; fy’?_@i_m gicznych
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Autoryzujacy: mgr Bafbira KOSTRZEWSKA Zatwierdzajacy: mgr)

Rozdzielnik: 2 egz. Kfient, 1 egz. a/a
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Katowice, 2019-02-18
Strona: 2/2

RAPORT Z BADAN NR 3863 / LB / 2019

Liczba bakterii grupy coli
Liczba Escherichia coli
Liczba enterokokéw katowych

Ogolna liczba mikroorganizmow w 22°C

Metoda badawcza

Zakres"r'netody

PN-EN I1SO 9308-1:2014-12+A1:2017 od 1

PN-EN ISO 9308-1: 2014-1
PN-EN ISO 7899-2: 2004
PN-EN ISO 6222: 2004

KONIEC RAPORTU

DI2 prébek riie pabranych przez Laboratorium dane dolyczace probki zostaty podane przez Klients, wyniki badan dotyczg &/
Jezali nie podano inaczej dla probek nie pobranych przez Laboratorium: plan | procedury pobierania sg Identyfikowalne u Kt

2+A1:2017 od 1

od 1

od 1

lko dostarczonych prébek, niepewnosé wyniku nie uwzgledria pobisrania

ienta.

jtk/100 mi
jtk/100 ml
jtk/100 ml
jtk/1 ml

Y — badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213, N - badanie meakredytowane, Y(P) — badanie akredytowane zaniieszczorie w zakresie akredylacji podwykanawcy,

aNR) - badanie wykonane melodg alternatywnga dia metody wskazane& w

omentarz do wyniku fub wynik poza akredytowanym zakresem metody,

przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskamia réwnowaznesci wynikow, R — zamieszczony na pierwsze stronie

Wyniki ponizej (<).i powyzej (>) zakresu metody (z wyjatkiem badari biologicznych) sg nisakredytowane.

Niepgwnosc: dla badari sensarycznych podano jako przedziat $redniej geometrycznsi, dla badart biologicznych podano jako przedzial niepewnosci pomiaru (wspdiczynnik rozszerzenia k=2,
prawdopodobierstwo 95%); dia pozostalych badar okreslono jako niepewnasé rozszerzong (wspdlezynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobierstwo 95%).

Dla wynikéw ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody oraz dla badar jakos$ciowych niepewnossi nie podaje sig.

Daty wykonywania badan sz identyfikowalne w zarisach Laboratorium.

Skargi razpalrywane s zgodnie z Procedurg Ogdl

na P-8 Rozpatrywanie skarg”. Raport moze by powiglany jedynie w caloci,




