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Medyka, 12.07.2019r.

SPRAWOZDANIE Z INSPEKCJI NR 015/01/024/19

Przedmiot kontroli: WODA DO SPOZYCIA

Zlecajacy: . Gminny Zaktad Ustug Komunalnych
: W Hrubieszowie z/s w Swierszczowie
Swierszczow 108
22 — 500 Hrubieszéw

Zamowienie: Umowa nr 05/19 z dnia 10.01.2019 r.

Nr zlecenia: 01/015/19

Zakres kontroli: pobranie prébek
badanie parametréw z grupy A, enterokoki

Miejsce poboru: Hydrofornia Nowosiotki — zawor czerpalny - dot.
wodociggu Nowaosidtki

Nr prébki: 015/01/024/19 - prébka jednorazowa

Pobranie probek: pobranie prébek przeprowadzone zgodnie z normg

PN SO 5667-5:2017-10, PN-EN 1SO 19458:2007

Data pobrania prébki: 17.06.2019r.

Data rozpoczecia

i zakoficzenia badari: 17.06.2019r. — 21.06.2019 .

Wyniki badan: przedstawiono w Sprawozdaniu z badan

nr 01/678/PS/LM/2019, w Raporcie z badan
nr 19458/L.B/2019 w zataczeniu

Stwierdzenie zgodnoséci z wymaganiami:
Woyniki badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, speiniajg wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U 2017 poz.2294).

POLCARGO - MEDYKA
Rzeczeznawstwe : Kontrola Towarow
w Obrocie Miedzyharudowym
Spole 2 a0
37-732 MEPTRS 161

)
=,
nekr iz, Barbara Kopv

Zastrzezenie: Wyniki kKontroli zamieszczone w niniejszym Sprawozdaniu odnosza sie wylgcznie do skontrolowane] partii towaru. Wyniki badar
stanowig integralng czesé niniejszego Sprawozdania. Sprawozdanie niniejsze moze byé powielane tylko w catosci. Wykorzystywanie Iub
powielanie fragmentdw Sprawozdania wymaga pisemne] zgody Dyrektora POLCARGO-Medyka sp. z 0.0.

37-732 Medyka 161, tel.: (016) 671 53 81, fax: (016) 671 53 82, e-mail: polcargo@polcargo-medyka.pl, www.polcargo- medyka pl | 585
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Sprawozdanie z badan Nr: 01/678/PS/LM/19

LABORATORIUM CHEMICZNE | OCHRONY SRODOWISKA w MEDYCE

tel. (0-16) 671-53-81 w. 35;  fax (0-16) 671-53-82

Zleceniodawca: Dziat Inspekcji i Ochrony Srodowiska w Medyce
Nr umowy/ zaméwienia: 01/SC1142119/PS
Zakres badari wediug umowy/ zaméwienia nr: . 01/SC/142/1 o/p$ z dnia: 17.06.2019
Data przyjgcia probki przez LM: 17.06.2019 Strona: 1 llos¢ stron: 1
Data wykonania bada: 21.06.2019 Data sporzadzenia sprawozdania:  24.06.2019
Kod prébkiw LM: 015/01/024/19
Numer probki Zleceniodawcy: 015/01/024/19
Opis probki / Status prébki: Woda do spozycia / Probka przydatna do badar.
Badanie
akredytowane / Oz ni Norma lub procedura Jednostka Wyniki
nieakredytowa - znaczenie badawcza miary ( wartoéé wyniku £ niepewno$é pomiaru )
ne (*")
X pH PN-EN ISO 10523:2012 7.4 01
Przewodnaosé elektryczna .

X wiasciwa w temp, 25° C PN-EN 27888:1999 uS/icm 701 21 B

X Barwa PN-EN ISO 7887:2012 pkt. 7 mg /I Pt 5 =1

X Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0,50 =z 0,09

KU/POL/5.66 o
Zapach wyd.2 z dnia 22.01.2013 °
KU/POL/5.66
Smak wyd.2 z dnia 22.01.2013 0

Uwagi: Wyniki badan dotyczg wytgcznie w/w préobki.

Prébka zostata pobrana przez pracownika Dziatu Inspekcji i Ochrony Srodowiska w Medyce.

Barwa: Akceptowalna, bez nieprawidtowych zmian.

Metnoéé: Akceptowalna, bez nieprawidiowych zmian.

Zapach 0 (Akceptowalny), bez nieprawidtowych zmian; Smak 0 (Akceptowalny), bez nieprawidtowych zmian.

PEW - pomiar z automatyczng kompensacjg temperatury.

Zatwierdzenie PPIS w Przemys$lu na wykonanie badari wody do spozycia PSK.0710-4/18 z dnia 22.03.2018. .

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

(*) Liczby po znakut sg hiepewnosciami rozszerzonymi wyrazonymi w jednostkach miary danego oznaczenia bez uwzglednienia etapu
pobierania probek, obliczonymi dla k=2, co odpowiada poziomowi ufnosci okoto 95 %.Dla wynikéw ponizej (<) i powyzej (>) zakresu
metody wyniku niepewnosci nie podaje sig.

(**) znak X oznacza badanie akredytowane. akredytacia Nr AB 914.

Sporzadzit(a): Autoryzowal{a): ’
Kucz Krystyna KIEROWNIK LABORATORIUM CHEMICZNEGD
Sprawdzi(a): i OCHRONY SRODOWISKA
Smigielska Monika HCL Q.(,D\J
mgr inz. Joanna Kolacz

--KONIEC SPRAWOZDANIA—

37-732 Medyka 161, tel.: (016) 671 53 81, fax: (016) 671 53 82, e-mail: polcargo@polcargo-medyka.pl, www.polcargo-medyka.pl
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OSRODEK BADAN | KONTROL| SRODOWISKA

Spéika z ograniczong odpowiedzialnoscia
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
tel. 32/259 70 36+9 fax 32 /259 70 30 e-mail: sekretariat@obiks.pl

www.oblks.pl
TN LABORATORIUM
K , .
S\Q\_'// z A Akredytowane w zakresie pobierania i badania probek Katowice, 2019-07-08
- Acacarrac wbd, Sciekow, odpadow, 0sadow, gleb Strona: 172
v oraz pomlaréw hatasu, biogazu :
= - .z i emisji zanieczyszczen do powistrza ;
NS r S | OBIKS 05/2914/2019/LB
KOAMES SRSt

AB 213

Zleceniodawca:

Badany obiekt:

Miejsce pobrania:
Inne dane:

Prébkobiorca:

Data pobierania:
Data dostarczenia;

Numer identyfikacyjny w Laboratori

Y Liczba bakterii grupy coli

Y Liczba Escherichia coli

Y Ogblina liczba mikroorganizméw w 22°C

Y Liczba enterokokow katowych

Nurner préby 292865:

RAPORT Z BADAN NR 19458 / LB / 2019

POLCARGO-MEDYKA Spéika z 0.0.
Rzeczoznawstwo i Kontrola Towaréw

37-732 MEDYKA 161

Woda

Hydrofornia Nowosioctki

015/01/024/19

Woda do spozycia

Pobieranie i fransport POLCARGO (AK 010)
2019-06-17

2019-06-17

um: 292865

Stan prébki: bez zastrzezer

Wynik
0 jtk/100 ml

Niepewnosé

0 jtk/100 ml
0 jtk/1 mi

0 jtk/100 mi

Laboratorium OBiKS Sp. z 0.0, posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania

powyiszych badart nr NS/HKi$/4560/ZL/1
oraz nr NS/HKi$/4560/ZL/30-75/2019 wydan

08-197/2018 wydane dnia 20.11.2018r.
e dnia 17.05.2019r.

W odhniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu oraz ogéine;j liczby

mikrocorganizméw w 22°C oceny niep

rawidtowosci zmian dokonule Zleceniodawca.

Data rozpoczecia badar biologicznych: 18.06.2010r,
Data zakoriczenia badar biologicznych: 21.06.2019r.

K1ERO \gh NIK
Pracowhi Bagaf Biblogicznych
mgr B2tbata KOSTRZEWSKA
Autoryzujacy:

Rozdzielnik: 2 egz. Klient, 1 egz. a/a

Zatwierdzajgcy:

KIEROWNIK LA{\@TIORIUM

mgr Juszyn,T KHOL






Katowice, 2019-07-08
Strona: 2/2

RAPORT Z BADAN NR 19458 / LB / 2019

Metoda badawcza Zakres metody
Y Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017 od 1 jtk/100 ml
Y Liczba Escherichia coli PN-EN SO 9308-1: 2014-12+A1:2017 od 1 jtk/100 ml
Y  Ogodlna liczba mikroorganizméw w 22°C PN-EN ISO 6222: 2004 od 1 jtk/1 ml
Y Liczba enterokokéw katowych PN-EN SO 7899-2: 2004 od 1 jtk/100 ml

KONIEC RAPORTU

Dla prébek nie pobranych przez Laboraterium dane dolyczace probki zostaly podane przez Klienta, wyniki badar dotyczg tylko dostarczonych probek, niepewnosé wyniku nie lednia pobierania,
Jezer';i nie podaﬁo inac&ej lga probek nie pobrenych plzgz Laboratorium: plan Fprocedury pobierania s3 identyfikowalne u lz'isma. P pe wy twzgldnia p

¥ — badanie akredytowane zamisszezone w Zakresie Akredytacii AB 213, N — badanie nisakradytowans, Y(P) — badarie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytaci padwykonawcy,

&NR) - badanie wy%ggne metods altematywng dla metody Wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium 'y da dowody uzyskania rownowaznosci wynikéw, R — zamieszczony na pierwszej stronie
omentarz do wynixu lub wynik poza akredytowanym zakresem metody.

Wymiki poniej (<) | pewyej (>} zakresu metody (z wyjatkiem badan biclogicznych) sg nieakredytowans,

Niapawnost: dia badari senscrycznych podano jako przedzial drednis] geometrycznej, dla badari biologicznych podano jako przedziat ntepewnosci pomiaru (wspéiczynnik rozszerzenia k=2,
pra?vdopodobieﬁsm a5%), dla pozoste‘l:ych badar okreslono jake niepewnoét rozszerzong (wspdiczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobienstwo gg%). (wspdiczy

Dla wyrikéw ponizej (<) | powyzej (>} zakresu melody oraz dla badan jakosciowych nispewnoéci nie podaje sig.

Daty wykonywania badari sq identyfikowalne w zapisach Laboratorium. . . . .
Skargi rozpatrywana sg 2godnie z Procedury Ogéing P-8 ,Rozpatrywanie skarg™. Raport moZe byé powielany jedynie w calosci,







