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SPRAWOZDANIE Z INSPEKCJI NR 015/01/061/19

Przedmiot kontroli: WODA DO SPOZYCIA

Zlecajacy: ~ Gminny Zaklad Ustug Komunalnych
< W Hrubieszowie z/s w Swierszczowie
Swierszczow 108
22 — 500 Hrubieszéw

Zamowienie: Umowa nr 05/19 z dnia 10.01.2019 r.

Nr zlecenia: 01/015/19

Zakres kontroli: pobranie prébek
badanie parametréw z grupy A, enterokoki

Miejsce poboru: Przepompownia Szpikotosy — zawér czerpalny - dot.
wodociggu Dziekanow

Nr prébki: 015/01/060/19 - prébka jednorazowa

Pobranie probek: pobranie prébek przeprowadzono zgodnie z normag

PN ISO 5667-5:2017-10, PN-EN 1SO 19458:2007

Data pobrania probki: 11.12.2019r.

Data rozpoczecia
i zakonczenia badan: 11.12.2019r. - 16.12.2019 r.

Wyniki badan: przedstawiono w Sprawozdaniu z badan
nr 01/1577/PS/LM/2019, w Raporcie z badan
nr 38978/1.B/2019 w zatgczeniu

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami:
Wyniki badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, speiniajg wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U 2017 poz.2294).

POLCARGO - MEDYKA
Rzeczcznawsiwo i Kontrola Towardw
w Obrocie Migdzynarodowym

Sphika 2 0.0.
37-732 MED
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Zastrzezenle; Wyniki kontroli zamieszczone w niniejszym Sprawozdaniu odnoszg sie wytgcznie do skontrolowanej partii towaru. Wyniki badan
stanowig integraing czes¢ niniejszego Sprawozdania. Sprawozdanie niniejsze moze by¢ powielane tylko w catosci. Wykorzystywanie lub
powielanie fragmentéw Sprawozdania wymaga pisemnej zgody Dyrekiora POLCARGO-Medyka sp. z 0.0.

37-732 Medyka 161, tel.; (016) 871 53 81, fax: (016) 671 53 82, e-mail: polcargo@polcargo-medyka.pl, www.polcargo-medyka.pl
NIP; 795-000-73-80, KRS: 0000129926, Sad Rejonowy w Rzeszowie, Kapital zaktadowy: 135500 PLN
,POLCARGO-MEDYKA” RZECZOZNAWSTWO | KONTROLA TOWAROW W OBROCIE MIEDZYNARODOWYM
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
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Sprawozdanie z badar Nr: 011 577/PSILM/19

LABORATORIUM CHEMICZNE | OCHRONY SRODOWISKA w MEDYCE

tel. (0-16) 671-53-81 w. 35; fax (0-16) 671-53-82

PoLsKiE CENTRUM
AKREDYTALSI

©

BARANIA

AB 914

wyd.2 z dnia 22.01.2013

&Ieceniodawca: Dziat Inspekcji i Ochrony $rodowiska w Medyce
Nr umowy/ zaméwienia: 01/SCI29519/P$
Zakres badan wedlug umowy/ zaméwienianr.  01/SCI295/19/P$ zdniaw 11.12.2019
Data przyjecia probki przez LM: 11.12.2019 Strona: 1 lio§¢ stron: 1
Data wykonania badan: 16.12.2019 Data sporzadzenia sprawozdania:  16.12.2019
Kod probki w LM: 015/01/060/19
Numer prébki Zleceniodawcy: 015/01/060/19
Opis prabki / Status prébki:  Woda do spozycia / Prébka przydatna do badan.
Badanie
akredytowane / Oznaczenie Norma lub procedura Jednostka Wyniki
nieakredytowa - o ' badawcza miary { wartos¢ wyniku + niepewnosé pomiaru )
ne (",
X pH PN-EN 1SO 10523:2012 7,5 z 01
Przewodnos¢ elektryczna i

X wiasciwa w temp. 26° C PN-EN 27888:1999 HSfem 730 z 22

X Barwa PN-EN ISO 7887:2012 pkt. 7 mg /I Pt <5

X Metnosé PN-EN [SO 7027-1:2016-09 NTU 0,14 = 0,03

KU/POL/5.66
Zapach wyd.2 z dnia 22.01.2013 0
Smak KU/POL/5.66 0

Uwagi: Wyniki badar dotycza wytgcznie wiw probki.

Prébka zostata pobrana przez pracownika Dziatu Inspekgii i Ochrony Srodowiska w Medyce.

Barwa: Akceptowalna, bez nieprawidliowych zmian.

Metnoéé: Akceptowalna, bez nieprawidtowych zmian.

Zapach: Akceptowalny, bez nieprawidlowych zmian; Smak: Akceptowalny, bez nieprawidiowych zmian.

PEW — pomiar z automatyczng kompensacjg temperatury.

Zatwierdzenie PPIS w Przemys$iu na wykonanie badan wody do spozycia PSK.487-1-8/19 z dnla 19.03.2019.

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badan nie maze by¢ powielane inaczej jak tytko w catosci.

metody wyniku niepewno$ci nie podaje sie.
(**) znak X oznacza badanie akredytowane, akredytacia Nr AB 914.

(*) Liczby po znakuz s3 niepewnos$ciami rozszerzonymi wyrazonymi w jednostkach miary danego cznaczenia bez uwzglednienia etapu
pobierania prébek, obliczonymi dla k=2, co odpowiada poziomowi ufnosci okoto 95 %.Dla wynikéw ponizej (<) i powyzej (>} zakresu

Sporzadzil{a): Autoryzowat(a): v
Kucz Krystyna KIEROWNIK LABORATSORNM CHEMICZNEGD
Sprawdzii(a): 1 OCHRONY SRODOWISKA -~
wa Szacka Joanna o (\LQ.(,LL )
mgr inz. Joanna Kotacz
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OSRODEK BADAN | KONTROLI SRODOWISKA

Spoétka z ograniczona odpowiedzialnoscia
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32/2597036+9 fax 32/2597030 e-mail: sekretariat@obiks.pl
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Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:
Inne dane:

Probka pobrana przez:
Data pobierania:

Data dostarczenia:
Stan prébki:

Numer identyfikacyjny laboratorium:

LABORATORIUM

wykonuje pabieranie i badania probek
wody, éciekow, odpaddw, osaddw, gleb
oraz pomiaréw hatasu, biogazu
i emisji zanieczyszczen do powistrza

RAPORT Z BADAN NR 38978/LB/2019

POLCARGO-MEDYKA Rzeczoznawstwo i Kontrola Towaréw w Obrocie
Miedzynarodowym Sp. z 0.0.

37-732 MEDYKA 161

2Z/0001971/19

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
Szpikolosy
015/01/060/19

Pobieranie i transport Klienta
2019-12-11

2019-12-12

bez zastrzezen

0016471/19

Data rozpoczecia badan biologicznych: 2019-12-12
Data zakoriczenia badan biologicznych: 2019-12-15

Raport autoryzowat:

STARSZY SPECIALISTA
w Pracowni Badan Biologicznych

Y Ol
mgr inz, Patrycja OLEINIK

Raport zatwierdzit:  Kierownik Laboratorium: mgr Justyna Krél

Raport zostat autoryzowany, zatwierdzony i wygenerowany elektronicznie.

Katowice, dn. 2019-12-18
Stronalz2



Raport z badan nr 38978/LB/2019

Parametr / Wynik Jednostka
Metoda badawcza / zakres Z niepewnoscia
Liczba Escherichia coli ! .
A | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 (1-100) jtk/100 mi g P Jtk/100 ml
Liczba enterokokdw katowych : .
A | PN-EN 1SO 7899-2:2004 (1-160) jtk/100 ml 0 E Jtk/100 mi
A 0Ogdlna liczba mikroorganizméw w 22°C po 72h 0 ' » itk/ml
PN-EN 1SO 6222: 2004 (1-300) jtk/ml ; ]
Liczba bakterii grupy coli ; . .
A | PN-EN 1SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 (1-100) jtk/100 ml 0 ; Jtk/100 mi

Laboratorium OBIKS Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenie PPIS w Katowicach do wykonywania powyzszych badan nr NS/HKi$/4560/2L/81-189/2019

obowiazujace do dnia 21.11.2020r.

KONIEC RAPORTU

A — badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213
{T} — badania wykonywane w miejscach innych niz stata siedziba Laboratorium

NA - badanie nieakredytowane {nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajace wynik ponizej lub powyzej akredytowanego zakresu metody)

A(P) — badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji dostawcy ustug laboratoryjnych,
N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez podwykonawce,

{NR) - badanie wykonane metoda alternatywng dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowainosci wynikéw,

{wW} — przywotane dokumenty odniesienia zostaly wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastapieniem

* — zamieszczony komentarz do wyniku

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace prébki (w tym mogace wptywaé na wainos$¢ wynikéw: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badari) zostaly podane
przez Klienta , wyniki badanr dotycza tylko dostarczonych probek, niepewno$é wyniku (jezeli podano) nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie podano inaczej dla prébek nie pobranych przez

Laboratorium: plan i procedury pobierania s3 identyfikowalne u Klienta.

Dla prébek pobieranych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne sa w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace prébki mogace mie¢ wplyw na wainosé

wynikéw (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badari) zostaly podane przez Klienta.

Niepewnost {jezeli podano): dla badar sensorycznych podano jako przedziat éredniej geometrycznej, dla badani biologicznych podano jako przedziat niepewnosci pomiaru (wspétczynnik
rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%), dla pozostalych badar okreglono jako niepewnosé rozszerzong (wspétczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%).

Wyniki ponizej (<) i powyzej {>) zakresu metody (2 wyjatkiem badan biologicznych) sa nieakredytowane.

Dla wynikéw poniiej (<) i powyiej (>} zakresu metody oraz dla badan jakoSciowych niepewnosci nie podaje sie.
W przypadku badan biologicznych wyniki podane w formie <4 naleiy intepretowa¢ jako: mikroorganizmy s3 obecne w liczbie mniejszej niz 4.

Daty wykonywania badari sa identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane s3 zgodnie 2 Instrukcja ogdlnolaboratoryjng 1/Q/34 ,Rozpatrywanie skarg”.
Raport moze by¢ powielany jedynie w catosci.

Katowice, dn. 2019-12-18
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